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Abstrak: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, bertujuan untuk mengetahui keefektifan
dari kinerja Turbin Gas GT12 Blok I pada sistem PLTGU pada PT. Energi Sengkang.
Metode penelitian adalah mengolah data menggunakan data sekunder dengan melakukan
wawancara dan mengambil data dari industri. Hasil penelitian menunjukan bahwa Turbin
Gas GT12 pada Blok I menghasilkan daya yang fluktuatif, berkisar antara 21,940 MW
hingga 46,106 MW dan memiliki tingkat efisinsi turbin berkisar antara 46,75 hingga 76,85
%. Hasil lain yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan adalah tipe mesin turbin gas
GT12 pada blok I adalah mesin GT8C (diproduksi oleh ABB Jerman) dengan daya terpasang
hingga 60 MW, PT. Energi Sengkang terdiri dari dua blok total menghasilkan daya sebesar
350 MM, blok I daya terpasang total sebesar 135 MW, daya yang dihasilkan juga sudah
masuk kedalam sistem grid kelistrikan di Sulawesi Selatan. Gas yang dihasilkan di prediksi
bisa bertahan hingga 20 tahun kedepan, gas yang dihasilkan pada desa tersebut juga dialirkan
ke rumah-rumah warga untuk memenuhi kebutuhan gas masyarakat.
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I. PENDAHULUAN
Energi listrik merupakan salah satu energi yang memiliki peranan penting bagi
kehidupan manusia. Untuk menghasilkan energi listrik, dibutuhkan unit pembangkit energi
listrik. Salah satu unit pembangkit listrik yang banyak ditemukan saat ini adalah Pembangkit
Listrik Tenaga Gas (PLTG). Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) menggunakan gas alam
untuk menggerakkan turbin gas yang langsung dikopel dengan generator, sehingga generator
tersebut dapat menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja ini sama dengan prinsip kerja PLTU.
yang membedakan adalah pada PLTU, untuk memutar turbin digunakan uap air yang
diperoleh dari mendidihkan air. Sehingga dibutuhkan suatu boiler untuk mendidihkan air
tersebut. Sedangkan pada PLTG tidak ditemukan adanya boiler.
Dengan alasan peningkatan efisiensi, biasanya PLTG dikombinasikan dengan PLTU.
Sehingga saat ini dikenal Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). (Pramudya Nur
Perdana, 2013). Dalam proses kerjanya temperatur dan tekanan udara yang diperoleh dari gas
alam kemudian dinaikkan pada kompressor, proses ini dinamakan proses kompressi, hal ini
dimaksudkan untuk mencapai titik dimana udara/gas tersebut dapat memutar sudu – sudu
turbin.
Energi listrik juga merupakan sumber tenaga yang paling banyak dimanfaatkan
karena sangat erat hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini,
dari sekian banyak mesin pembangkit listrik, salah satunya adalah turbin gas. Turbin gas
merupakan mesin kalor yang tergolong dalam mesin pembakaran dalam (Internal
Combustion Engine). Turbin gas digunakan untuk menggerakkan generator untuk
menghasilkan tenaga listrik.
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Pada saat ini, penggunaan turbin gas sudah berkembang pesat, dimana para insinyur
telah menemukan penggunaan turbin gas dan turbin uap sekaligus dalam satu siklus, yang
disebut dengan siklus gabungan (Combined Cycle). Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi
dari siklus tunggal (siklus Brayton sederhana) dengan memanfaatkan kalor dari sisa gas buang
yang masih memiliki temperature yang cukup tinggi untuk menguapkan air umpan sebagai
penggerak turbin uap. Dengan pemanfaatan gas buang dari turbin ini akan menigkatkan
effisiensi termis sistem secara keseluruhan hingga 45 %.
Keuntungan penggunaan turbin gas sebagai pembangkit tenaga listrik adalah karena
sifatnya yang mudah dipasang, proses kerjanya sederhana, cocok untuk menanggulangi beban
puncak serta dimensinya yang kecil. Pada saat ini turbin gas dibuat untuk menghasilkan daya
rendah sampai daya tinggi, sedangkan bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar gas
sampai minyak berat. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan kemudahan untuk
mendapatkan bahan bakar sangat tepat jika instalasi turbin gas dipilih sebagai penggerak
generator.
II. METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) yang ada di
Desa Patila, Kecamatan Pammana – Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Tipe mesin yang
digunakan pada GT12 Blok I PT. Energi Sengkang adalah tipe mesin GT8C buatan Jerman
yamg di produksi oleh ABB dengan kapasitas daya terpasang hingga 60 MW.
Metode yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan
dua cara yaitu:
1. Studi Literatur : Penulis mengumpulkan data-data dengan membaca dan mempelajari
berbagai literatur-literatur yang ada sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Wawancara (Interview) : Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti untuk memperoleh informasi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap dengan
bertanya lansung pada pengelola pembangkit listrik tersebut.
Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif. Analisa ini
memberikan penjelasan atau gambaran  tentang keadaan dari Pembangkit yang diteliti
meliputi perhitungan efisiensi hingga perhitungan daya yang dibangkitkan.
III. HASIL PENELITIAN
Sebagai contoh pengolahan data adalah dengan mengolah data yang diperoleh pada
tanggal 28 Agustus 2015 pukul 09.00 WITA maka diperoleh data sebagai berikut:
 Beban : 42,5 MW
 Tempertur udara lingkungan (T) : 29,33 oC = 302,33 K
 Tekanan udara lingkungan (P) : 1004,88 mbar : 100,488 kPa
 Tekanan udara tekan (PK 2) : 14,5 bar = 1450 kPa
 Tekanan absolute udara tekan (PK 2’) : (PK 2 + P) = 1550,488 kPa
 Temperatur udara tekan (TK 2) : 458,13 oC = 731,13 K
 Temperatur gas buang (TAT 1) : 529,78 oC = 802,78 K
 Laju aliran massa bahan bakar : 2,91 kg/s
 Nilai kalor bahan bakar (LHV) : 40324,6 kJ/kg
 Laju aliran massa udara : 220 kg/s
 Cp udara : 1,005 kJ/(kg.K)
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Maka dari data di atas dapat dihitung beberapa hal yaitu:
a) Temperature ruang bakar (T3)
T3 =  TK 2 + ( ̇( ̇ ))
T3 = 731,13 + , ̇̇ x ,,T3 = 1261,861 Kb) Temperature gas buang ideal (T4s)
T4s = T3 ( ) ,
T4s = 1261,861 , , ,T4s = 578,5362 Kc) Kerja turbin ideal pada turbin gas (Wts)Wts = Cp (T3 – T4s)Wts = 1,005 (1261,861 – 578,5362)Wts = 686,7413 kJ/kgd) Kerja turbin aktual pada turbin gas (Wt)Wt = Cp (T3 – TAT 1)Wt = 1,005 (1261,861 – 802,78)Wt = 461,3762 kJ/kge) Efisiensi turbin gas
ɳt =
= ,,= 67,18 %
Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dibuat beberapa hubungan dalam bentuk
grafik yaitu sebagai bberikut.
Grafik 1. Grafik hubungan antara Kerja Aktual Turbin terhadap Temperatur
Kompressor setelah proses kompressi pada turbin gas GT12 Blok I
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Garfik 2. Grafik hubungan antara Kerja Aktual Turbin terhadap Tekanan setelah
proses kompressi pada turbin gas GT12 Blok I
Berdasarkan penelitian diatas di dapatkan bahwa daya turbin gas yang dihasilkan tidak
berpengaruh terhadap besarnya temperatur udara yang masuk setelah proses kompressi, itu
terlihat pada Grafik 1 yang menunjukkan bahwa temperatur udara setelah kompressi sebesar
426,280C menghasilkan daya sebesar 46,106 MW. Adapun untuk daya terkecil yang
dihasilakn terjadi pada saat temperatur udara setelah kompressi sebesar 388,060C yang
menghasilkan daya turbin sebesar 21,940 MW. Untuk tekanan udara setelah kompressi sama
halnya dengan temperatur udara setelah kompressi yaitu tidak berbanding lurus dengan daya
yang dihasilkan, itu dapat dilihat pada grafik 2 yang menunjukkan daya yang terbesar
dihasilkan pada tekanan udara setelah kompressi yaitu sebesar 14,36 bar yang menghasilkan
daya sebesar 46,106 MW, yang terkecil dihasilkan pada tekanan udara setelah kompressi yaitu
sebesar 9,94 bar yang menghasilkan daya sebesar 21,90 MW.
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Grafik 3. Grafik hubungan antara Tekanan Kompressor terhadap Efisiensi setelah
proses kompressi pada turbin gas GT12 Blok I
Grafik 4. Grafik hubungan antara Temperatur Kompressor terhadap Efisiensi pada
turbin gas GT12 Blok I
Berdasarkan penelitian diatas di dapatkan bahwa besarnya tekanan dan temperatur
udara yang dihasilkan setelah proses kompressi tidak terlalu berpengaruh terhadap besarnya
efisiensi turbin gas yang dihasilkan, itu dapat dilihat pada Grafik 3 dan Grafik 4 yang
menunjukkan untuk tekanan udara setelah kompressi sebesar 14,36 bar menghasilkan efisiensi
sebesar 77,68 % sedangkan yang terkecil dihasilkan pada tekanan udara setelah kompressi
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sebesar 9,94 bar yang menghasilkan efisiensi turbin gas sebesar 46,75 %. Adapun untuk
temperatur udara setelah kompressi menunjukkan bahwa pada temperatur 426,280C yang
menghasilkan efisiensi sebesar 77,68 % sedangkan yang terkecil dihasilkan pada temperatur
udara setelah kompressi sebesar 388,060C yang mengahasilkan efisiensi turbin gas sebesar
46,75 %.
IV. PENUTUP
Berdasarkan analisa data yang telah telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan :
1. Daya turbin gas yang dihasilkan tidak berpengaruh terhadap besarnya temperatur dan
tekanan udara yang masuk setelah proses kompressi, setelah kompressi diperoleh
temperatur udara 426,280C dan tekanan udara 14,36 bar pada daya turbin sebesar 46,106
MW, juga diperoleh setelah kompressi temperatur udara 388,060C dan tekanan udara 9,94
bar pada daya turbin sebesar 21,940 MW.
2. Besarnya tekanan dan temperatur udara yang dihasilkan setelah proses kompressi tidak
terlalu berpengaruh terhadap besarnya efisiensi turbin gas yang dihasilkan, setelah
kompressi diperoleh temperatur udara 426,280C dan tekanan udara 14,36 bar pada
efisiensi sebesar 77,68 %, juga diperoleh setelah kompressi diperoleh temperatur udara
388,060C dan tekanan udara 9,94 bar pada efisiensi turbin gas sebesar 46,75 %.
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